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1. Situation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Ingenried plant die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“. Innerhalb 
des Plangebietes ist die Errichtung von Wohnbebauung (WA-Gebiet) vorgesehen. 

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender Geräuscharten (vgl. Übersichtsplan, An-
hang A, Seite 2): 

- Verkehrsgeräusche der Bahnhofstraße (Kr WM 23) 
- Landwirtschaftsgeräusche der Milchviehhaltungen auf Fl.Nr. 293 (Bestand), Fl.Nr. 631 (in 

Genehmigung) inkl. Fahrsilo auf Fl.Nr. 261 (Bestand) sowie Fl.Nr. 633 (in Planung) 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren ist die Verträg-
lichkeit des geplanten Wohngebietes in Bezug auf die o.g. Geräuscheinwirkungen entsprechend 
den einschlägigen Regelwerken zu beurteilen. Es sind die erforderlichen Schallschutzmaßnahm-
en auszuarbeiten. 

Aufgabe der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung im Einzelnen ist: 

Verkehrsgeräusche 
- die Ermittlung der Schallemissionen der Kr WM 23, 
- die Berechnung der Schallimmissionen innerhalb des Plangebietes während der Tages- und 

Nachtzeit, 
- die Beurteilung der schalltechnischen Situation anhand der schalltechnischen Orientierungs-

werte der DIN 18005, 
- die Nennung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen gegen die Verkehrsgeräusche, 

Landwirtschaftsgeräusche 
- die Ermittlung der Schallemissionen der o.g. Betriebe zur Milchviehhaltung, 
- die Berechnung der Schallimmissionen innerhalb des Plangebietes der Tages- und Nacht-

zeit, 
- die Beurteilung der schalltechnischen Situation anhand der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm, 
- die Nennung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen gegen die Landwirtschaftsge-

räusche, 

Für die Satzung des Bebauungsplanes wird ein Textvorschlag zum Thema Immissionsschutz 
ausgearbeitet. 

Die Bearbeitung erfolgt in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten. Die Untersuchungsergeb-
nisse werden in einem verständlichen Bericht dargestellt. 

2. Grundlagen 

Diesem Bericht liegen zugrunde: 
[1] Planunterlagen: 

• 3. Änderung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“, Entwurf vom 21.04.2021 (Büro 
eberle.PLAN) 

• Digitale Flurkarte mit Orthophoto im Maßstab 1:2.500 vom 19.03.2021 der Bayerischen 
Vermessungsverwaltung 

[2] Ortsbesichtigung in der Gemeinde Ingenried im Mai 2021 
[3] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005: 
Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2002  
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[4] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988, 
Nr. II B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes; Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau - Einführung der DIN 18005; 
Teil 1" 

[5] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19: Ausgabe 2019; Zweite Verordnung zur 
Änderung der 16. BImSchV vom 04. November 2020 

[6] Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe April 2021, Bayerisches 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

[7] DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau - Teil 1 (Mindestanforderungen) 
(bauaufsichtlich eingeführt in Bayern seit 01.04.2021) 

[8] DIN 4109-2:2018-01: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen 

[9] VDI-Richtlinie 2719: Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Au-
gust 1987 

[10] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998, GMBl 1998, 
Nr. 26, S. 503 mit Änderung vom 01.Juni 2017 

[11] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999 

[12] „Lärmschutz in der Bauleitplanung“, Schreiben vom 25.07.2014 der Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

[13] Verkehrsmengen der Kr WM 23 im Bereich Ingenried für das Jahr 2015 gemäß BAYSIS 
(Bayerisches Straßeninformationssystem) 

[14] Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft, Report REP-0409, Wien 2013, Umwelt-
bundesamt Österreich 

[15] Telefonische Angaben des Landwirts Andreas Ziegler vom 06.05.2021 zu dem geplantem 
Betrieb (Milchviehhaltung) auf Fl.Nr. 631 sowie dem Fahrsilo auf Fl.Nr. 261  

[16] Telefonische Besprechung mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau (Untere Immissions-
schutzbehörde, Hr. Brücklmayr) vom 22.03.2021 über die Vorgehensweise bei der schall-
technischen Untersuchung 

3. Anforderungen an den Schallschutz 

3.1 Verkehrsgeräusche 

Die DIN 18005 [3] enthält in Bezug auf Verkehrsgeräusche u.a. folgende schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wünschens-
wert ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen: 

- WA-Gebiete tags 55 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts von 
22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen. 

Die DIN 18005 enthält folgende Anmerkungen: 
− Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 

Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - 
z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die 
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Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in 
bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

− Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 
Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten 
verglichen und nicht addiert werden. 

− In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 
durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen 
und planungsrechtlich abgesichert werden. 

− Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen 
ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben 
und ggf. in den Plänen gekennzeichnet werden. 

− Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster un-
gestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

3.2 Landwirtschaftsgeräusche 

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [10]) vorzunehmen. In Abstimmung mit dem Landratsamt [16] 
ist die TA Lärm auch zur Beurteilung von landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen der Bauleit-
planung, insbesondere für den vorliegenden Fall der geplanten Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes (WA-Gebiet) heranzuziehen. 

Die TA Lärm enthält u.a. folgende Immissionsrichtwerte abhängig von der Gebietsnutzung: 

 WA-Gebiete  tags  55 dB(A) 
   nachts  40 dB(A) 

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten ("Maximalpegelkriterium"). 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiträume: 
 tags 06.00 - 22.00 Uhr 
 nachts 22.00 - 06.00 Uhr 

Unter Umständen kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt 
werden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten 
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. Eine achtstündige Nacht-
ruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen. 

Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB(A) anzusetzen: 
 an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr 
 20.00 - 22.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr 
 13.00 - 15.00 Uhr 
 20.00 - 22.00 Uhr 
Für Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser 
Zuschlag nicht zu berücksichtigen. 
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von 
Schallquellen (z.B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeitgeräusche) sind getrennt zu beur-
teilen. 

Die Immissionsrichtwerte sind 0,5 m vor den geöffneten Fenstern von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Büroräume und ähnliches) einzuhalten. Auf Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte kann nicht mit passiven Schallschutzmaßnahmen (z.B. 
Schallschutzfenster) reagiert werden. 

Die TA Lärm enthält weiterhin u.a. folgende „besondere Regelungen“ und Hinweise: 

• Seltene Ereignisse 

Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 10 Tagen oder 
Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) 
auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht 
eingehalten werden, kann eine Überschreitung zugelassen werden. Die Höhe der zulässigen 
Überschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden. Folgende Immissionshöchstwerte 
dürfen dabei nicht überschritten werden: 
 tags 70 dB(A) 

nachts 55 dB(A) 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht 
mehr als 20 dB(A), nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

4. Schallemissionen 

4.1 Verkehrsgeräusche 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LW´ einer Straße wird nach den RLS-19 [5] aus der 
Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsstärke DTV und den Lkw-Anteilen p1, p2 in % sowie Zu- 
und Abschlägen für unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, Straßenoberflächen und Steig-
ungen > 5% berechnet. 

Basierend auf den Angaben des Bayerischen Straßeninformationssystems BAYSIS [13] werden 
den Berechnungen folgende Emissionsdaten der Bahnhofstraße (Kr WM 23) zugrundegelegt (vgl. 
Eingabedaten, Anhang B, Seite 2). Hierbei wird ein Prognosezuschlag von 20 % bis zum 
Jahr 2035 berücksichtigt. 

Tabelle 1: Emissionskenndaten der Kr WM 23, Prognosefall 2035 

Bezeichnung 

LW´ Prognose- 
daten genaue Prognosedaten Geschw. 

Tag Nacht 
 

DTV 2035 
M M 

p1 
(%) 

p2 
(%) 

p1 
(%) 

p2 
(%) km/h 

dB(A) dB(A) Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht 
Bahnhofstraße außerorts 79,0 71,0 1.327 77 12 1,8 2,9 2,7 3,2 100 
Bahnhofstraße außerorts 73,1 65,2 1.327 77 12 1,8 2,9 2,7 3,2 50 

Es bedeuten: 
LW´,T längenbezogener Schallleistungspegel für die Tageszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr in dB(A) 
LW´,N längenbezogener Schallleistungspegel für die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr in dB(A) 
DTV Durchschnittliche Tägliche Verkehrsmenge in Kfz/24h 
M Maßgebende stündliche Verkehrsmenge in Kfz/h  
Lkw-Anteil p1 prozentualer Anteil Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 t und Busse 
Lkw-Anteil p2 prozentualer Anteil Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit 

Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t  
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Anmerkungen: 

Eine aus schalltechnischer Sicht wesentliche Änderung bei der ab dem 01.03.2021 eingeführten 
RLS-19 im Vergleich zur bisher geltenden RLS 90 ist die Klassifizierung der Lkw-Anteile. 

- Der bisher maßgebende Lkw-Anteil nach RLS-90 (Lkw > 2,8 t) wird gemäß der neuen RLS-
19 in die Lkw-Anteile p1 (für Lkw 1 = Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen 
Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) und p2 (für Lkw 2 = Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 
3,5 t) aufgeteilt. 
Diese Klassifizierung bzw. Einstufung ist bei den vorliegenden Zähldaten [13] noch nicht 
berücksichtigt. Im vorliegenden Fall ist daher der Lkw-Anteil p, der alle Kfz > 3,5 t erfasst, 
gemäß Tabelle 2 der RLS-19 auf die Lkw-Anteile p1 und p2 umzurechnen. 

- Für die Straße wird als Deckschicht „nicht geriffelter Gussasphalt“ (DSD,SDT,FzG(v) = 0 dB) an-
gesetzt. 

4.2 Landwirtschaftsgeräusche 

Nördlich und östlich des Bebauungsplangebietes bestehen bzw. sind folgende landwirtschaft-
lichen Betriebe geplant: 

- Milchviehhaltung (Bestand) auf Fl.Nr. 293 
- Milchviehhaltung (in Genehmigung) auf Fl.Nr. 631 mit Fahrsilo (Bestand) auf Fl.Nr. 261 
- Milchviehhaltung (in Planung) auf Fl.Nr. 633 

In Abstimmung mit dem Landratsamt (Sachgebiet Immissionsschutz [16]) kann aufgrund der 
ausreichend großen Abstände zum Plangebiet auf eine detaillierte Untersuchung der genannten 
Betriebe verzichtet werden. 

Basierend auf unseren Erkenntnissen bei der detaillierten Untersuchung vergleichbarer Milch-
viehhaltungen und den vorliegenden Angaben [15] werden im Sinne einer Maximalabschätzung 
des Regelbetriebs folgende wesentliche Schallemissionen auf jeder der genannten Betriebsfläch-
en angesetzt. 

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 
- Täglicher intensiver Einsatz eines Schleppers auf dem gesamten Betriebsgelände über 

6 Stunden. Hierdurch sind alle relevanten Emissionen im Freibereich (z.B. auch Milchabhol-
ung) abgedeckt 

- Schallemission der Viehställe mit 150 Milchkühen und Jungvieh  

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) 
- Schallemission der Viehställe mit 150 Milchkühen und Jungvieh 

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird für die Tages- und Nachtzeit unter Berücksichti-
gung der Ruhezeitenzuschläge für WA-Gebiete gewählt (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2 
sowie Eingabedaten, Anhang B, Seite 2): 
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Tabelle 2: Schallemissionen während der Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung 

Betrieb auf Fl.Nr. 293 (Bestand) 

Einsatz Schlepper o.ä. auf 
gesamtem Betriebsgelände LWA = 100,0 dB(A) 6 h, davon 2 h innerhalb der 

Ruhezeiten LWA = 98,8 dB(A) eigene 
Messungen 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 93,0 dB(A) 16 h inkl. Ruhezeitenzuschlag LWA = 94,9 dB(A) gemäß [14] 

Betrieb auf Fl.Nr. 633 (in Planung) 

Einsatz Schlepper o.ä. auf 
gesamtem Betriebsgelände LWA = 100,0 dB(A) 6 h, davon 2 h innerhalb der 

Ruhezeiten LWA = 98,8 dB(A) eigene 
Messungen 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 93,0 dB(A) 16 h inkl. Ruhezeitenzuschlag LWA = 94,9 dB(A) gemäß [14] 

Betrieb auf Fl.Nr. 631 (in Genehmigung) mit Fahrsilo auf Fl.Nr. 261 (Bestand) 

Einsatz Schlepper o.ä. auf 
gesamtem Betriebsgelände LWA = 100,0 dB(A) 6 h, davon 2 h innerhalb der 

Ruhezeiten LWA = 98,8 dB(A) eigene 
Messungen 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 93,0 dB(A) 16 h inkl. Ruhezeitenzuschlag LWA = 94,9 dB(A) gemäß [14] 

Fahrsilo (Fl.Nr. 261) LWA = 100,0 dB(A) 0,5 h innerhalb der Ruhezeiten LWA = 91,0 dB(A) eigene 
Messungen 

Tabelle 3: Schallemissionen während der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) 

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung 

Betrieb auf Fl.Nr. 293 (Bestand) 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 91,0 dB(A) 1 h LWA = 91,0 dB(A) gemäß [14] 

Betrieb auf Fl.Nr. 633 (in Planung) 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 91,0 dB(A) 1 h LWA = 91,0 dB(A) gemäß [14] 

Betrieb auf Fl.Nr. 631 (in Genehmigung) mit Fahrsilo auf Fl.Nr. 261 (Bestand) 

Stall (150 Stk. Vieh) LWA = 91,0 dB(A) 1 h LWA = 91,0 dB(A) gemäß [14] 

Anmerkungen zu Tabelle 2 und 3: 
- Die Geräuschentwicklung der Milchkühe und des Jungviehs aus den geschlossenen und 

offenen Stallungen wird gemäß den Angaben des Praxisleitfadens Schalltechnik in der Land-
wirtschaft des Umweltbundesamtes Österreich [14] ermittelt. Grundlage der Berechnung ist 
die Anzahl der Tiere in den Ställen. Die angesetzten Emissionen repräsentieren eine Durch-
schnittsbetrachtung von normalen und (für Nachbarn) ungünstigen Betriebszuständen bzw. 
Stallphasen und entsprechen einem Vollbetrieb im Sinne des Genehmigungsrahmens. Zu-
dem ist die Gesamtheit der Schallquellen des Stalls abgedeckt, d.h. auch technische Ein-
richtungen (Lüftung, Fütterung etc.) sind inbegriffen. 

- Zur Vereinfachung der auf der sicheren Seite liegenden Berechnungen wird auf die Modell-
ierung der Ställe (Schallabstrahlung über Fassaden und Dach) verzichtet und stattdessen 
eine komplett offene Stallung angenommen.  

Saisonale Betriebsintensivierung bei Aussaat, Ernte, Holzverarbeitung  

Der landschaftliche Betrieb unterliegt typischen saisonalen Schwankungen der Betriebsintensität. 
An wenigen Tagen im Jahr können im z.B. im Zuge der Befüllung der Fahrsilos auch höhere 
Schallemissionen auftreten. 

Beispielsweise ist für die komplette Befüllung der Fahrsilos tags von einem intensiveren 
Schlepperbetrieb auszugehen, der zudem in Einzelfällen bis in die Nacht dauern kann. In Bezug 
auf die Auswirkungen auf die geplante Wohnbebauung sind hierzu die Ausführungen unter 
Punkt 5.3 der Beurteilung zu beachten. 
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5. Schallimmissionen 

5.1 Durchführung der Berechnungen 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt für die Straßenverkehrsgeräusche nach den 
RLS-19 [5] und für die Landwirtschaftsgeräusche nach der TA Lärm [10]. Hierzu wird über das 
Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten aller 
schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage eingegeben. 
Dies sind im vorliegenden Fall: 
• Straßenverkehrswege, Flächenschallquellen 
• Abschirmkanten 
• Höhenlinien 
• bestehende und geplante Gebäude; sie werden einerseits als Abschirmkanten berück-

sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexions-
verlust 1 dB) 

Es werden linienförmige Elemente durch Geradenstücke angenähert. Flächen werden durch 
Polygonzüge nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 2021) unterteilt die 
Schallquellen in Teilstücke bzw. -flächen, deren Ausdehnungen klein gegenüber den Abständen 
von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden können. 

Die Gelände- und Gebäudehöhen werden basierend auf den vorliegenden Planunterlagen [1] und 
der Ortsbesichtigung [2] angesetzt. Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Ge-
ländemodell entwickelt, welches die Basis für die Ausbreitungsberechnungen ist.  

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch 
− Abstandsvergrößerung und Luftabsorption, 
− Boden- und Meteorologiedämpfung und 
− Abschirmung 

berücksichtigt. 

Die Pegelzunahme durch Reflexionen wird bis zur 3. Reflexion berücksichtigt.  

Die Darstellung der berechneten Schallimmissionen erfolgt anhand von Gebäudelärmkarten. 
Hierbei werden entlang der Gebäudefassaden Immissionspunkte gewählt. Die Berechnungen 
werden für alle Geschosse (2 Vollgeschosse) durchgeführt. Die Höhe der berechneten Beurteil-
ungspegel wird in den Pegelsymbolen angegeben. In den Gebäudelärmkarten werden die höch-
sten auftretenden Beurteilungspegel für die Tages- und Nachtzeit dargestellt. 

5.2 Schallimmissionen und Beurteilung Verkehrsgeräusche 

Berechnungsergebnisse 

Die aufgrund der Verkehrsgeräusche der Bahnhofstraße berechneten Schallimmissionen an der 
Bebauung innerhalb des Plangebietes während der Tages- und Nachtzeit sind in den Gebäude-
lärmkarten im Anhang A, Seite 3 dargestellt. Zusammengefasst zeigen die Berechnungen folgen-
de Ergebnisse: 

- An den schallzugewandten Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 an der Bahnhofstraße 
treten Beurteilungspegel von maximal 58 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts auf. An den übri-
gen Fassaden treten hier Beurteilungspegel von meist unter etwa 55 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts auf. 

- Im übrigen Plangebiet (Bauparzellen 4 bis 13) liegen die Beurteilungspegel auch an den 
schallzugewandten Westfassaden im Wesentlichen unter etwa 50 dB(A) tags und 40 dB(A) 
nachts.  
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Beurteilung 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungswerten 
der DIN 18005 für WA-Gebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) zeigt folgende Ergebnisse: 

- An den schallzugewandten Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 an der Bahnhofstraße 
werden die Orientierungswerte um maximal 3 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts überschritten. 
An den übrigen Fassaden können die Orientierungswerte im Wesentlichen eingehalten wer-
den. 

- Im übrigen Plangebiet (Bauparzellen 4 bis 13) werden die Orientierungswerte deutlich unter-
schritten. 

Aufgrund der Verkehrsgeräuschbelastung innerhalb des Bebauungsplangebietes sind die unter 
Punkt 6 genannten Schallschutzmaßnahmen zu beachten. 

5.3 Schallimmissionen und Beurteilung Landwirtschaftsgeräusche 

Berechnungsergebnisse 

Die aufgrund der Landwirtschaftsgeräusche berechneten Schallimmissionen an der Bebauung 
innerhalb des Plangebietes während der Tages- und Nachtzeit sind in den Gebäudelärmkarten im 
Anhang A, Seite 4 dargestellt.  

Zusammengefasst zeigen die Berechnungen folgende Ergebnisse: 

An den nächstgelegenen Bauparzellen 3, 4, 8 bis 11 treten an den schallzugewandten Nord- und 
Ostfassaden Beurteilungspegel von maximal 45 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts auf. 

Beurteilung 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für 
WA-Gebiete (55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) zeigt folgende Ergebnisse: 

- Die Immissionsrichtwerte werden bereits an den nächstgelegenen Bauparzellen um mindes-
tens 10 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts unterschritten. Mit der Beurteilung liegt man auf der 
sicheren Seite, da für die umliegenden Betriebe im Sinne einer Maximalabschätzung sehr 
hohe Schallemissionen angesetzt wurden. 

- Sofern an bestimmten Tagen (z.B. Ernte und Befüllung Fahrsilos) weiter erhöhte Schall-
emissionen auftreten, können die Regelungen der TA Lärm für seltene Ereignisse (vgl. Punkt 
3.2) zur Anwendung kommen. Die für solche Fälle deutlich erhöhten Immissionsrichtwerte 
von bis zu 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts können an der geplanten Wohnbebauung 
sicher eingehalten werden. 

Die schalltechnische Situation im Bebauungsplangebiet in Bezug auf die einwirkenden Land-
wirtschaftsgeräusche ist als unkritisch einzustufen. Für die geplante Wohnbebauung sind keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
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6. Schallschutzmaßnahmen 

Allgemeines 

Entsprechend den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums [12] kommen für den Fall 
des Heranführens von schutzbedürftiger Wohnbebauung an bestehende Verkehrswege insbe-
sondere folgende einzelne oder miteinander kombinierte Schallschutzmaßnahmen in Betracht:  
- Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes (z.B. Lärmschutzwände), 
- Anordnung und Gliederung der Gebäude ("Lärmschutzbebauung"), und/oder lärmabgewandte 

Orientierung von Aufenthaltsräumen, 
- passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung, wie erhöhte Schalldämm-

ung von Außenbauteilen.  

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude an der 
dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich über den 
Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung der 
Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der Gebäude an-
gemessenerer Lärmschutz gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf 
der schallabgewandten Seite des Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche ge-
schaffen werden (Verkehrslärmschutz durch „architektonische Selbsthilfe“). 

Schallschutz durch aktiven Lärmschutz 

Im vorliegenden Fall sind aus städtebaulichen Gründen im Bereich der westlichen Plangebiets-
grenze entlang der Bahnhofstraße keine aktiven Maßnahmen (z.B. Lärmschutzwall / -wand) 
vorgesehen.  

Schallschutz durch Grundrissorientierung 

An den Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Bahnhofstraße wird eine Grundrissorientierung für Wohnnutzungen empfohlen. So sollten 
insbesondere nachts schutzbedürftige Aufenthaltsräume (Schlaf- und Kinderzimmer) bzw. deren 
zum Lüften notwendige Fenster nach Möglichkeit an den weniger geräuschbelasteten Fassaden 
situiert werden. 

In jedem Fall sind die nachfolgend genannten Anforderungen an den passiven Schallschutz zur 
Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb der Gebäude einzuhalten. 

Passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden 

Gemäß Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom April 2021 [6] ist ein 
Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz 
im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen) [7] erforderlich, wenn der „maßgebliche Außenlärm-
pegel“ gleich oder höher ist als 

- 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen 
und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien 

- 66 dB(A) bei Büroräumen. 

Der pauschale Anwendungsbereich der DIN 4109-1:2018-01 gilt bis zu einer Obergrenze des 
maßgeblichen Außenlärmpegels La von 80 dB(A). 

Die DIN 4109-2:2018-01 (Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Er-
füllung der Anforderungen) [8] enthält unter Punkt 4.4.5 Festlegungen zur rechnerischen Ermitt-
lung des maßgeblichen Außenlärmpegels La. 
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Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbau-
teile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich nach folgender Gleichung gemäß Punkt 7.1 der 
DIN 4109-1:2018-01: 

R´w,ges = La - KRaumart mit 
La maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 
KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräumen in Wohnungen Übernachtungsräume in Beherberg-

ungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 
KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Im Zuge des Nachweises der Anforderungen sind zudem gemäß DIN 4109-2:2018-01 Sicher-
heitsbeiwerte und Korrekturen unter Berücksichtigung der Flächenverhältnisse der Räume zu be-
rücksichtigen. 

Anforderungen im vorliegenden Fall 

Im Anhang A auf Seite 5 oben ist eine Gebäudelärmkarte mit den höchsten zu erwartenden maß-
geblichen Außenlärmpegeln La an den Gebäudefassaden bei kompletter Bebauung (Beispiel-
gebäude gemäß Bebauungsplanentwurf) dargestellt. 

Diese Gebäudelärmkarte dient zur Voreinschätzung der zu erwartenden Anforderungen an den 
Gebäuden aufgrund der Verkehrs- und Landwirtschaftsgeräusche. 

Im vorliegenden Fall ergibt sich nach obiger Gleichung beispielsweise an der Westfassade in der 
Bauparzelle 3 mit der höchsten Belastung folgende Anforderung für Aufenthaltsräume in Wohn-
ungen: 

R´w,ges = 33 dB (La 63 dB(A) gemäß Gebäudelärmkarte – 30 dB für KRaumart). 

Zur genauen Festlegung der Anforderungen (R´w,ges) sind die an den Gebäudefassaden auftreten-
den maßgeblichen Außenlärmpegel La geschossweise zu ermitteln. Gegebenenfalls ist bei der 
Bemessung auch eine abschnittsweise Bebauung innerhalb des Plangebietes zu beachten.  

Im Zuge des Nachweises der Erfüllung der Anforderungen sind zudem Angaben zu Raumart und 
Flächenverhältnissen der Räume (Außenfläche zu Grundfläche) erforderlich. 

Daher ist das Verfahren der DIN 4109 sinnvollerweise erst im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens bzw. des Bauvollzuges bei Vorliegen der Eingabeplanung anzuwenden. 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Bereiche (vgl. blaue Markierungen in der Raster-
lärmkarte auf Seite 5 unten), in welchen maßgebliche Außenlärmpegel La gleich oder größer 
61 dB(A) zu erwarten sind, entsprechend gekennzeichnet. In diesen Bereichen ist ein Nachweis 
der Luftschalldämmung von Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen nach 
DIN 4109-1:2018-01 erforderlich. 

Fensterunabhängige Belüftungseinrichtungen 

Die Norm DIN 18005 [3] enthält den Hinweis, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) nachts - 
selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster - ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. Die 
VDI-Richtlinie 2719 [9] nennt hierzu einen Beurteilungspegel (Mittelungspegel) von 50 dB(A) 
nachts. 

An den schallzugewandten Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 im unmittelbaren Einwirk-
ungsbereich der Bahnhofstraße sollten wie oben bereits beschrieben nach Möglichkeit keine zum 
Lüften notwendigen Fenster von nachts schutzbedürftigen Räumen (Schlaf- und Kinderzimmer) 
situiert werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind diese Räume mit schallgedämmten Belüftungs-
einrichtungen zu versehen.  
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An allen anderen Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes ist der Einbau von schallge-
dämmten Belüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer nicht erforderlich, da die nächt-
lichen Beurteilungspegel im Wesentlichen unter 45 dB(A) liegen. 

Die nächtlichen Beurteilungspegel an den Fassaden sind der Gebäudelärmkarte im Anhang A auf 
Seite 3 unten zu entnehmen. 

7. Textvorschlag für die Satzung zum Thema Immissionsschutz 

Wir empfehlen folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz in die Festsetzungen sowie Hin-
weise der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“ aufzunehmen: 

Festsetzungen durch Planzeichen 

In der Planzeichnung sind die Bauräume (betrifft Bauparzellen 1 bis 3) mit maßgeblichen Außen-
lärmpegeln gleich oder größer 61 dB(A) entsprechend den blauen Markierungen in der Raster-
lärmkarte (vgl. Anhang A, Seite 5 unten) zu kennzeichnen. 

Festsetzungen durch Text 

Aufgrund der Verkehrsgeräuschbelastung sind innerhalb der blau markierten Bauräume (auf 
Planzeichnung verweisen) bei der Errichtung und wesentlichen Änderung von Gebäuden mit 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm zu treffen. Hier 
sind die Anforderungen an den Schallschutz gegen Außenlärm gemäß der DIN 4109-1:2018-01 
entsprechend den Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimm-
ungen vom April 2021 einzuhalten. 

Hinweise durch Text 

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalltechnische Verträglichkeits-
untersuchung Bericht Nr. 221048 / 2 vom 06.05.2021 des Ingenieurbüros Greiner zum Thema 
Verkehrs- und Landwirtschaftsgeräusche zugrunde. 

Ergänzend zu den Festsetzungen zum Schallschutz gegen Verkehrsgeräusche sind folgende 
Punkte zu beachten: 

- Innerhalb der blau markierten Bauräume wird empfohlen, die zum Lüften notwendigen Fen-
ster von Schlaf- und Kinderzimmern nicht an den schallzugewandten Westfassaden zu situ-
ieren. Alternativ ist der Einbau von schallgedämmten fensterunabhängigen Belüftungsein-
richtungen für diese Räume vorzusehen. 

- Zur Voreinschätzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges 
der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind 
in o.g. Untersuchung die höchsten zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel darge-
stellt (vgl. Gebäude- und Rasterlärmkarte im Anhang A, Seite 5). 

Begründung durch Text 

Für die Begründung kann die nachfolgend unter Punkt 8 genannte Zusammenfassung der Unter-
suchungsergebnisse sinngemäß herangezogen werden. 
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8. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Ingenried plant die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“. Innerhalb 
des Plangebietes ist die Errichtung von Wohnbebauung (WA-Gebiet) vorgesehen. 

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender Geräuscharten: 
- Verkehrsgeräusche der Bahnhofstraße (Kr WM 23) 
- Landwirtschaftsgeräusche der Milchviehhaltungen auf Fl.Nr. 293 (Bestand), Fl.Nr. 631 (in 

Genehmigung) inkl. Fahrsilo auf Fl.Nr. 261 (Bestand) sowie Fl.Nr. 633 (in Planung) 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren ist die Verträg-
lichkeit des geplanten Wohngebietes in Bezug auf die o.g. Geräuscheinwirkungen entsprechend 
den einschlägigen Regelwerken zu beurteilen. Es sind die erforderlichen Schallschutzmaßnahm-
en auszuarbeiten. 

Untersuchungsergebnisse Verkehrsgeräusche 

Die Berechnungen zur Verkehrsgeräuschbelastung innerhalb des Plangebietes durch die Bahn-
hofstraße (Kr WM 23) zeigen folgende Ergebnisse: 

- An den schallzugewandten Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 an der Bahnhofstraße 
treten Beurteilungspegel von maximal 58 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts auf. An den 
übrigen Fassaden treten hier Beurteilungspegel von meist unter etwa 55 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts auf. Im übrigen Plangebiet (Bauparzellen 4 bis 13) liegen die Beurteilungs-
pegel auch an den schallzugewandten Westfassaden im Wesentlichen unter etwa 50 dB(A) 
tags und 40 dB(A) nachts. 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungswerten 
der DIN 18005 für WA-Gebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) zeigt folgende Ergebnisse: 

- An den schallzugewandten Westfassaden der Bauparzellen 1 bis 3 an der Bahnhofstraße 
werden die Orientierungswerte um maximal 3 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts überschritten. 
An den übrigen Fassaden können die Orientierungswerte im Wesentlichen eingehalten wer-
den. Im übrigen Plangebiet (Bauparzellen 4 bis 13) werden die Orientierungswerte deutlich 
unterschritten. 

Aufgrund der Verkehrsgeräuschbelastung innerhalb des Bebauungsplangebietes sind die unter 
Punkt 7 genannten Schallschutzmaßnahmen bzw. Empfehlungen für die immissionsschutztech-
nischen Festsetzungen zu beachten. 

Untersuchungsergebnisse Landwirtschaftsgeräusche 

Die Berechnungen zur Geräuschbelastung innerhalb des Plangebietes durch den Betrieb der 
genannten Milchviehhaltungen zeigen folgende Ergebnisse: 

- An den nächstgelegenen Bauparzellen 3, 4, 8 bis 11 treten an den schallzugewandten Nord- 
und Ostfassaden Beurteilungspegel von maximal 45 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts auf. 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für 
WA-Gebiete (55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) zeigt folgende Ergebnisse: 

- Die Immissionsrichtwerte werden bereits an den nächstgelegenen Bauparzellen um mindes-
tens 10 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts unterschritten. Mit der Beurteilung liegt man auf der 
sicheren Seite, da für die umliegenden Betriebe im Sinne einer Maximalabschätzung hohe 
Schallemissionen angesetzt wurden. 

- Sofern an bestimmten Tagen (z.B. Ernte und Befüllung Fahrsilos) weiter erhöhte Schall-
emissionen auftreten, können die Regelungen der TA Lärm für seltene Ereignisse (vgl. Punkt 
3.2) zur Anwendung kommen. Die für solche Fälle deutlich erhöhten Immissionsrichtwerte 
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von bis zu 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts können an der geplanten Wohnbebauung 
sicher eingehalten werden. 

Die schalltechnische Situation im Bebauungsplangebiet in Bezug auf die einwirkenden Land-
wirtschaftsgeräusche ist als unkritisch einzustufen. Für die geplante Wohnbebauung sind keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Fazit 

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 3. Änderung des Bebauungs-
planes „Bahnhofstraße“ in der Gemeinde Ingenried, sofern die unter Punkt 7 genannten Auflagen 
zum Immissionsschutz entsprechend beachtet werden. 
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Übersichtsplan: Bebauungsplangebiet sowie Schallquellen Verkehr und Landwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kr WM 23 

Fl.Nr. 293 (Bestand) 
Milchviehstall und Betrieb Schlepper 

Ortsschild 

Bebauungsplangebiet (WA) 

Fl.Nr. 261 (Bestand) 
Fahrsilo (Betrieb Schlepper) 

Fl.Nr. 633 (in Planung) 
Milchviehstall und Betrieb Schlepper 

Fl.Nr. 631 (in Genehmigung) 
Milchviehstall und Betrieb Schlepper 
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Verkehrsgeräusche: Gebäudelärmkarte Tag, höchste Beurteilungspegel in dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsgeräusche: Gebäudelärmkarte Nacht, höchste Beurteilungspegel in dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gebäudelärmkarte an Beispielgebäuden 
gemäß Bebauungsplanentwurf 

Gebäudelärmkarte an Beispielgebäuden 
gemäß Bebauungsplanentwurf 
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Landwirtschaftsgeräusche: Gebäudelärmkarte Tag, höchste Beurteilungspegel in dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landwirtschaftsgeräusche: Gebäudelärmkarte Nacht, höchste Beurteilungspegel in dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gebäudelärmkarte an Beispielgebäuden 
gemäß Bebauungsplanentwurf 

Gebäudelärmkarte an Beispielgebäuden 
gemäß Bebauungsplanentwurf 
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Gebäudelärmkarte: Maßgebliche Außenlärmpegel La nach DIN 4109-2:2018-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasterlärmkarte: Maßgebliche Außenlärmpegel La nach DIN 4109-2:2018-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 dB(A)-Linie 
60 dB(A)-Linie 

65 dB(A)-Linie 

61 dB(A)-Linie 

Bauräume mit maßgeblichen 
Außenlärmpegeln La ≥ 61 dB(A) 

Gebäudelärmkarte an Beispielgebäuden 
gemäß Bebauungsplanentwurf 



Ingenieurbüro  Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 221048 / 2 vom 06.05.2021 

  - 1 - 

 

 

 

 

 

 

Anhang B 

 

Eingabedaten (Auszug) 
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Bericht (2200482.cna)

Flächenquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht

Milchviehhaltung Fl.Nr. 293: Milchviehstall  2 94.9 94.9 91.0 66.0 66.0 62.1 Lw 93 1.9 1.9 -2.0 0.0 500 (keine)
Milchviehhaltung Fl.Nr. 631: Milchviehstall  2 94.9 94.9 91.0 63.4 63.4 59.5 Lw 93 1.9 1.9 -2.0 0.0 500 (keine)
Milchviehhaltung Fl.Nr. 633: Milchviehstall  2 94.9 94.9 91.0 63.4 63.4 59.5 Lw 93 1.9 1.9 -2.0 0.0 500 (keine)
Milchviehhaltung Fl.Nr. 293: Betrieb  Schlepper  2 98.8 98.8 0.0 60.9 60.9 -37.9 Lw 100 -1.2 -1.2 -100.0 0.0 500 (keine)
Milchviehhaltung Fl.Nr. 631: Betrieb Schlepper  2 98.8 98.8 0.0 61.7 61.7 -37.1 Lw 100 -1.2 -1.2 -100.0 0.0 500 (keine)
Milchviehhaltung Fl.Nr. 633: Betrieb Schlepper  2 98.8 98.8 0.0 61.7 61.7 -37.1 Lw 100 -1.2 -1.2 -100.0 0.0 500 (keine)
Fahrsilo Fl.Nr. 261: Betrieb Schlepper  2 91.0 91.0 0.0 62.0 62.0 -29.0 Lw 100 -9.0 -9.0 -100.0 0.0 500 (keine)

Strassen
Bezeichnung M. ID Lw' Zähldaten genaue Zähldaten zul. Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. Mehrfachrefl.

Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw Lkw Abst. Dstro Art Drefl Hbeb Abst.
(dBA) (dBA) (dBA) Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (km/h) (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m)

Kr WM 23, Bahnhofstraße außerorts  1 79.0 -99.0 71.0 77.0 0.0 12.0 1.8 0.0 2.7 2.9 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 100 w6 0.0 1 0.0 0.0
Kr WM 23, Bahnhofstraße innerorts  1 73.1 -99.0 65.2 77.0 0.0 12.0 1.8 0.0 2.7 2.9 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 50 w6 0.0 1 0.0 0.0

Hindernisse

Schirme
Bezeichnung M. ID Absorption Z-Ausd. Auskragung Höhe

links rechts horz. vert. Anfang Ende
(m) (m) (m) (m) (m)

Häuser
Bezeichnung M. ID WG Einwohner Absorption Höhe

Anfang
(m)

Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude NB - x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 8.00 r
Gebäude  x 0 0.11 5.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 7.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 8.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 8.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 7.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 4.00 r
Gebäude  x 0 0.11 6.00 r
Gebäude  x 0 0.11 3.00 r
Gebäude  x 0 0.11 7.00 r
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